答 疑 通 知 书
致各潜在投标人：
针对安徽皖维集团物资有限公司新能源重卡充电站建设EPC（二次）（ZJZB-2025-25418）的部分疑问，我司已收悉，经招标人确认，现答复如下：
问题1：图纸中高压柜为HXGN15-12型，技术规范书描述为SF6充气柜，依据哪个为准？（如果采用充气柜，那高压断路器就不能按品牌里报价，那些品牌不生产充气柜内断路器）
[image: 45e832747f4e1ac85bfc85b506adf864_]
答复1：按照招标文件要求执行。
问题2：技术规范书描述干式变压器放置在户外，需要外壳（不锈钢304），是否是技术规范书描述有问题？
[image: bdca547374f4d2594742521e272d8c60_]
[image: 5941edf5190adcbc7f728cc9ed12ac55_]
答复2：干式变压器可放在箱变变压器室，不需要外罩，若设计成独立装置需增加外壳。
问题3：技术规范书描述箱变内需放置一台电力监控柜（图纸中没有体现），是否需要预留位置？
[image: 71b56e3cfc5e196f2c9045146e698c66_]
答复3：不需要预留位置，有信号接口就可以。
问题4：技术规范书描述低压测控单元具体是什么？图纸中低压只有指针式仪表，即使选用多功能仪表也满足不了保护及遥控等功能。
[image: 2bad398a31e2318cb070e41488e2c9fd_]
答复4：只需要监测功能。
问题5：招标文件中对箱变高压断路器的描述有矛盾，是采用SF6断路器还是真空断路器？
答复5：按照招标文件要求执行。
问题6：箱变内是否需要做专用计量柜？
答复6：按照招标文件要求执行。
问题7：箱变内电力监控系统要求将充电站电力监控信号接入已有的统一管理平台，此做法箱变厂家也不清楚要怎么做，是必须要求的做法吗？或者明确具体是需要实现什么功能？
答复7：必须做，将箱变电气数据传到已有后台。
问题8：招标文件第8页投标保证金说明虚拟子账号随项目变动，请认真核对账户信息，我方未在平台找到保证金相关信息，是以招标文件中提供的保证金信息为准吗？保证金打款时备注是否有要求填写哪些内容（如：项目编号+投标保证金）？
答复8：以招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1投标保证金中载明的账号为准。备注填写无实质性要求，为方便招标代理识别对应款项，请填写项目名称或编号+资金性质。
问题9：招标文件第18页3.7.3（2）要求，联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章/电子签名章。我方办理CA锁时，平台告知该平台只有公章，法定代表人的个人电子印章/电子签名章是否可以采用我公司已在其他平台办理的在有效期内的法定代表人的个人电子印章/电子签名章，或打印加盖实体个人印章/签名章后扫描放回投标文件内，以上两种贵司是否都认为在本次投标中为有效法定代表人签署？
答复9：以上两种本次投标都有效。
问题10：招标文件只要求了在平台上传加密版投标文件，投标文件编制完成导出后，还有一个《需刻盘密封的文件夹》，此文件夹是否需要密封线下递交？如需，递交截止时间、递交地址、递交联系人、封袋、密封条等要求请明确告知。
答复10：无需线下递交。
问题11：招标文件P26页，4.工作接口中“4.2施工及生活用水、排水、4.3施工及临建场地”，是指整个临建区域用水、排水、场地拆除、清理、平整工作，还是只负责该项目施工单位范围的相关工作？
答复11：只负责该项目施工单位范围的相关工作。
问题12：招标文件P74页，“3.2.7在本合同履行过程中任何设计变更如果涉及费用变化时，其增加的费用均由承包人承担”，属于不平等条约，建议改为“在本合同履行过程非建设单位原因造成的设计变更如果涉及费用变化时，其增加的费用均由承包人承担”。
答复12：按照招标文件要求执行，不予修改。
问题13：招标文件P106页，“开标一览表”中施工费报价（6%）、施工费报价（含税9%）、设备费报价（含税13%），招标文件P112页，“分项报价表”下“注：1.“单价”系指货物（服务）设计、生产、包装、运输、保险、装卸（至指定地点）、指导安装（招标文件要求报价）、调试、检验、验收、试运行、技术服务、培训等所有应由投标人承担的各项费用及税金。2.投标总价=分项报价表合计+质保期内备件及易损件分项报价表合计+专用工具分项报价表合计。”请问如何把报价表的金额分摊到开标一览表中？
[bookmark: _GoBack]答复13：按照招标文件要求执行。
[bookmark: OLE_LINK3]本项目其他内容不变，如招标文件中内容与上述答疑内容有冲突的，以答疑内容为准。
安徽皖维集团物资有限公司
中捷通信有限公司
2026年1月12日
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